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Termoseminee pe peleți

Instrucțiuni de siguranță

Respectarea acestor instrucţiuni este în interesul utilizatorului şi este una dintre condiţiile de 
garanţie.

•	 Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau cunoştinţe şi experienţa insuficiente  Instalarea trebuie 
efectuată de către personal calificat în domeniul instalațiilor de încălzire sau de către service 
autorizat de firma “Ferroli Romania”.  Locul de aşezare şi modalitatea de conectare a 
termosemineului trebuie alese cu atenţie, urmărindu-se instrucţiunile de siguranţă. Instalaţi 
departe de bunuri inflamabile!

•	 Utilizaţi numai combustibilul recomandat de către producator. Acest produs trebuie utilizat 
numai pentru arderea peletilor. Este strict interzisă utilizarea altui tip de combustibil.

•	 Înainte de a începe orice operaţiune, utilizatorul trebuie să fi citit şi să fi înţeles, în întregime, 
conţinutul prezentului manual cu instructiuni de folosire. Erorile sau setările incorecte pot crea 
condiţii de functionare defectoasa şi/sau incorectă (necorespunzătoare);

•	 Pentru exploatarea corectă a termosemineului şi dispozitivelor electronice aferente, precum 
şi pentru prevenirea de accidente trebuie sa se respecte instrucţiunile descrise în prezentul 
manual;

•	 Nu spălaţi termosemineul cu apă. Apa poate pătrunde în interiorul acestuia şi poate defecta 
partea electronică,si poate duce la producerea unui  şoc electric;

•	 Nu puneţi rufe la uscat peste termoşemineu. Orice obiect inflamabil trebuie să fie situat la o 
distanţă rezonabilă de termoşemineu. Pericol de incendiu;

•	 Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru exploatarea corespunzătoare a produsului, ceea 
ce scoate compania-producător de la răspundere pentru toate acţiunile sau inacţiunile sale;

•	 Intervenţile la echipament, realizate de către persoane neautorizate sau folosind piese de 
schimb neoriginale pentru produs, pot fi riscante pentru utilizator şi reprezinta condiţie de 
anulare a garantiei produsului;

•	 Majoritatea suprafeţelor termosemineului sunt fierbinti (uşa, mânerul uşii, geamul, conducta de 
gaze arse, etc.). Evitaţi contactul cu aceste suprafeţe. Daca este necesara atingerea acestor 
suprafete, trebuiesc folosite echipamente de protectie, precum mănuşi cu protecţie termică 
sau instrumente speciale;

•	 În nici un caz termosemineul nu trebuie pornit cu uşa deschisă sau cu geamul spart;
•	 Termosemineul trebuie conectat electric la reţea, dotată cu conductor de împământare.
•	 Opriţi termosemineul în caz de defecţiune;
•	 Dupa fiecare tentativa de aprindere nereusita, gretarul pentru ardere trebuie curatat si golit de 

peleti ramasi in acesta;
•	 Instalaţi termosemineul în conformitate cu toate cerinţele corespunzătoare spre prevenirea 

incendiilor.
•	 Dacă apare foc în conducta de evacuare a gazelor arse opriti termosemineul, deconectaţi 

cablul electric şi în nici un caz nu deschideţi uşa. Contactaţi service-ul tehnic autorizat Ferroli 
Romania;

•	 Nu aprindeţi termosemineul cu materiale inflamabile dacă sistemul  de aprindere nu 
funcţionează;

•	 Verificaţi periodic şi dacă este cazul curăţaţi schimbatorul de caldura a termosemineului 
(legătura spre conductă de evacuare a gazelor arse);

•	 Termosemineul pe peleţi nu este cuptor de gătit;
•	 Întotdeauna ţineţi capacul închis;

Distanţe sigure:
La instalarea termosemineului trebuie respectata o distanţă sigură de cel puţin 600 mm, de 
materialele inflamabile. Această distanță se aplică pentru termoseminee și conductele de evacuare 
gaze arse aflate în apropierea unor materiale de grad de inflamabilitate B și C. Distanța sigură 
este dublată în cazul în care camera este aproape de materiale cu grad de inflamabilitate C3. 
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Termoseminee pe peleți

2. Date tehnice1. Destinaţie
Termosemineul este destinat pentru încălzirea de spatii de locuit sau publice, folosind peleţi. 
Termosemineul este dotat cu schimbator de caldura din oţel destinat pentru sisteme de încălzire 
cu temperatura agentului până la  90º C  şi presiune maximă de 2,5 bar.

Termosemineul este proiectat şi fabricat pentru a funcţiona numai cu peleţi clasă A ( DIN  plus  
51731 ) cu următoarele caracteristici:
•	 Material 100% lemn rasinos sau foios;
•	 Diametru Ф 6/8 мм;
•	 Lungime 20-30mm;
•	 Valoare calorifică >4.8 kW/kg;
•	 Conţinut de cenuşă < 8%;
•	 Folosirea de peleţi cu alte caracteristici decât cele recomandate poate duce la reducerea 

puterii, funcţionare instabilă şi neregulata.

Ce reprezintă peleţii
Peleţii se fabrică din deşeuri lemnoase extrudate, rămase din fabricarea de mobilier, diferite 
produse de lemn etc. Acest tip de combustibil este ecologic pentru că în timpul producerii lui nu 
se folosesc nici un fel de elemente de lipire (lipici, răşini etc.) . De fapt, integritatea peleţilor este 
garantată de lignit - ingredient natural conţinut în lemn. În timp ce valoarea calorică a lemnului 
este de 4,4 kW / kg (15% umiditate, cu 18 luni de uscare) pentru peleţi este de 5,2 kW / kg.

Pentru a garanta buna funcționare a termosemineului peleții trebuie păstrati într-un loc 
uscat!

Reîncărcarea cu peleţi poate fi făcută şi în timpul funcţionării termosemineului, urmand pasii de 
mai jos:
1.	 Descoperiţi capacul buncărului (este situat în partea de sus spate a termosemineului)
2.	 Umpleţi buncărul, folosind un vas non-inflamabil;
3.	 Închideţi capacul buncărului;

Atenţie!!!
Folosiţi mănuşi! Feriţi-va de suprafeţe încălzite!

Termosemineu cu peleţi Breta Pellet

Putere maximă/minima KW 23,97/ 8,3
Putere termica emisa in incaperea de amplasare  
Max / Min

KW 3,4 /1,4

Putere maximă furnizata instalatie kW 20,57
Suprafaţă încălzită m3 până la 500
Înălţime H (max) mm 1250
Lăţime W (max) mm 610
Adâncime D (max) mm 670
Volum buncăr kg 35
Conductă aer proaspăt Φ mm 48
Conductă gaze arse Φ mm 80
Racord tur (filet exterior) “ 1
Racord retur (filet interior) “ 1
Greutate kg 192
Tip combustibil Peleţi Φ6-Φ8
Consum mediu de peleţi kg/h 3
Consum electric min/max 60/410
Alimentare curent electric V/Hz 230/50
Volum apa in cazan Litri 31
Presiune recomandata de lucru Bar 2
Temperatură maximă a apei ºC 90
Funcţionare la temperaturi mediu înconjurător ºC 5 - 40
Umiditate la  30º С a mediului înconjurător % 85
Randament % >91%
Conţinut CO în gazele de ardere Ppm <400
Temperatura medie a gazelor de ardere ºC 155

camera ardere

automatizare

buncăr

snec

ventilator
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3. Instalare
3.1 Condiţii generale.

La instalarea şi utilizarea produsului trebuie respectate toate cerinţele naţionale,  şi Europene 
pentru functionarea în condiţii de siguranţă.
Greutatea termosemineului este descrisă în tabelul datelor tehnice (pag. 5).

Pentru asigurarea funcţionării corecte şi sigure a termosemineului trebuie respectate următoarele 
condiţii:
•	 Postamentul pe care va fi montat termosemineul, trebuie să fie plat şi orizontal, făcut din 

materiale non-inflamabile, cu dimensiunea de cel puţin 400 mm în faţă termosemineului şi nu 
mai puţin de 200 mm din ambele părţi laterale şi din spate.

•	 Distanţele minime între termosemineu şi perete trebuie să fie nu mai mici de 600 mm. Spaţiul 
minim în faţa termosemineului ar trebui să fie de 1000 mm. În caz de prezenţa de materiale şi 
structurii inflamabile termosemineul trebuie să fie situat  la o distanta nu mai mica de 800 mm.

•	 Uşa termosemineului trebuie să fie complet închisă în timpul functionarii. Deschiderea usi în 
timpul funcţionării este strict interzisă.

•	 La aprinderea iniţială a termosemineului se poate simţi un miros mai puternic ca urmare a 
arderii vopselei.

Termosemineul este vopsit cu vopsea termică care ajunge la rezistenţa sa finală după câteva 
cicluri de functionare. ACESTA ESTE  MOTIVUL PRINCIPAL  DIN CAUZA CĂRUIA nu trebuie să 
atingeţi  SUPRAFEŢELE

3.2 Reguli generale şi recomandări.

1.	 Toate elementele instalației trebuie să fie asigurate împotriva înghețului, mai ales daca sunt 
componente ale instalaţiei de incalzire situate în zone neincalzite.

2.	 Prima curăţire a filtrului de impuritati trebuie făcută imediat după incarcarea iniţială a instalaţiei.
3.	 Dacă se foloseşte instalaţie veche, ea trebuie spălată de mai multe ori pentru înlăturarea 

tuturor impuritatilor, deoarece aceste impuritati se depun pe suprafetele schimbatorului de 
caldura, reducand randamentul echipamentului. 

4.	 Instalaţia de incalzire nu se goleste pe parcursul sezonului in care nu se foloseste echipamentul.
5.	 Nu se recomandă tratamentul chimic al apei din sistemul de incalzire.
6.	 Umplerea sau golirea sistemelor se face prin intermediul unui robinet care trebuie montat  în 

zona cea mai de jos a instalatiei. 
7.	 În timpul primelor aprinderi este posibil formarea de condens pe suprafeţele camerei de 

ardere, care depinde de umiditatea combustibilului, de temperatura agentului si de montajul 
echipamentului.

3.3 Montajul coşului de fum şi a elementelor coşului de fum

Pentru montajul elementelor coşului de fum este obligatoriu folosirea de materiale non-inflamabile, 
care sunt în acelaşi timp rezistente la produsele de ardere şi la condens. Montajul trebuie efectuat 
astfel incat să garanteze ermetizarea lor şi prevenirea condensului. Montajul de părţi orizontale 
este interzis. Panta minima care trebuie asigurată este de 5 grade în sus. Schimbarea direcţiilor 
se face prin intermediul unor coturi cu unghi mai mare de 45˚. Termosemineele pe peleţi Breta 
Pellet sunt dotate cu ventilator pentru evacuarea gazelor arse şi trebuie respectate următoarele 
instrucţiuni:

•	 Secţiunile orizontale trebuie să aibă o pantă minimă de 5 ° în sus; 
•	 Nu sunt permise mai mult de patru schimbări de direcţie, inclusiv cele la care sunt folosite 

elemente tip-T.
•	 Secţiunile coşului de fum trebuie să fie ermetice  şi trebuie izolate la trecerea prin perete, 

precum si fata de orice element constructiv al cladirii.
•	 Secţiunile coşului de fum trebuie să permită curăţarea de funingine;
•	 Secţiunile coşului de fum trebuie să aibă secţiune constantă. Diferenţă de secţiune este 

permisă numai la legătura cu coşul de fum;

Coşul de fum

Coşul de fum trebuie să fie izolat corespunzător şi construit din materiale rezistente la încărcarea 
mecanică normală, la temperaturi ridicate şi la condens.
•	 Acesta trebuie construit la distanţă corespunzatoare fata de materiale inflamabile.

Tirajul recomandat pentru coşul de fum este între 12- 20 Pa.

Atenţie!!!
Dacă este pericol de incendiu opriţi termosemineul de peleţi de la controler. Prin această 
acţiune se opreşte fluxul de oxigen.

Instalatia trebuie astfel realizata incat sã permita accesul usor pentru operaþiile de întreþinere periodica.
Termosemineul este echipat cu 4 picioare reglabile pentru a facilita amplasarea pe pardoseli care nu sunt
perfect plane> pentru a ajusta înãlþimea, înclinaþi termosemineul ºi rotiþi piciorul pe care doriþi sã îl
ajustaþi. 

- Nu este admisã instalarea termosemineului în dormitor, în baie ºi în general în locaþiile unde
este deja instalat un alt aparat de încãlzit, fãrã un debit de aer independent.

- Dacã pardoseala este din lemn, instalaþi o bazã de protecþie a pardoselii, conformã normelor
în vigoare. 

- Pentru orice eventualitate, este indicat sã existe în dotare dispozitive adecvate de protecþie
împotriva incendiilor.

- Este interzisã amplasarea termosemineului în medii cu risc de explozie. 

2.3. Priza de aer 
Conducta de aspiraþie sau priza de aer a termosemineului este amplasatã în partea din spate ºi are
secþiunea circularã cu un diametru de 50 mm. 
Aerul de combustie poate fi aspirat> 
¬ Din camera, atât timp cât în apropierea termosemineului existã o prizã de aer de perete care comunicã

cu exteriorul având o suprafaþã minimã de 100 cm2, poziþionatã corespunzãtor, ºi protejatã de o grila. 
¬ Sau prin conectare direct în exterior cu o tubulatura adecvatã având un diametru interior de 50 mm ºi

cu o lungime maximã de 1,5 m. 

Bază pentru protecţia 
pardoselii     

Priză de aer de perete 
min. 100 cm²   

A = 200  mm 
B = 200  mm 
C = 1500 mm 
D = 200   mm 

Terminal de pro-
tecţie împotriva 
vântului   

Coş de fum

Fereastră de inspecţie 
pe coşul de fum   

Racord în T cu capac 
de inspecţie    

Racord gaze arse

Termo;emineu pe peleþi pentru încãlzire central[ model TermoGiove
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3.4 Tipuri de racordare la coș de fum

A =  800 mm
B =  200 mm
C = 1000 mm
D =  200 mm
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4. Intretinerea

Curăţarea termosemineului trebuie efectuată numai în stare rece. Curăţarea camerei de ardere 
trebuie efectuată zilnic. Pentru a face acest lucru asiguraţi-vă că termosemineul este oprit şi este 
complet răcit. Se scoate grătarul de ardere si se curata de cenusa. Se curata peretii camerei de 
ardere si se extrage tava de cenusa din camera de ardere. Dupa curatarea completa a camerei de 
ardere se monteaza tava de cenusa si gretarul de aredere. Inainte de pornirea termosemineului 
se asigura inchiderea completa a usii.

Curăţarea drumurilor de fum se face o dată pe luna sau de cate ori este nevoie in functie de 
calitatea peletilor si a timpului de functionare al echipmentului.

Curăţarea drumurilor de evacuare a fumului:
1. Indepartati capacul decorativ din partea de sus a termosemineului, tragându-l în sus;
2. Desfiletaţi şuruburile capacului pentru curăţare drumurilor de fum cu cheie nr. 10.

arzator

capac drumuri de fum

Nu este admisã instalarea termosemineului în dormitor, în baie și în general în locațiile 
unde este deja instalat un alt aparat de încãlzit, fãrã un debit de aer independent.
•	 Dacã pardoseala este din lemn, instalați o bazã de protecție a pardoselii, conformã 

normelor în vigoare.
•	 Pentru orice eventualitate, este indicat sã existe în dotare dispozitive adecvate de 

protecție împotriva incendiilor.
•	 Este interzisã amplasarea termosemineului în medii cu risc de explozie.

2.4. Evacuarea fumului rezultat în urma arderii 
Evacuarea fumului se poate face prin racordarea la un coº de fum conventional. 

- Se recomandã instalatorului sã verifice eficienþa ºi starea coºului de fum, conformitatea cu
dispoziþiile regulilor locale, ale normelor naþionale ºi europene. 

- Trebuie folosite þevi ºi racorduri certificate, cu garnituri corespunzãtoare care garanteazã
etanºeizarea. 

- În caz de incendiu, opri\i termosemineul, chemaþi imediat pompierii ºi evitaþi încercãrile
repetate de stingere. 

2.4.1. Tipuri de instalãri 
În cele ce urmeazã, sunt enumerate definiþiile ºi cerinþele  Normei italiene UNI 10683 în ceea ce priveºte
instalarea corectã a unui coº de fum> 
COS DE FUM> conductã verticalã având scopul de a colecta ºi evacua la o distanþã corespunzãtoare faþã de sol
produsele de combustie  provenind de la un singur aparat ºi, în cazurile prevãzute prin lege, de la mai multe
aparate. 
Cerinþe tehnice COS DE FUM> 
- sã fie etanº ºi izolat corespunzator< 
- sã aibã un traseu în principal vertical, cu devieri de la axã de

maxim 45°< 
- sã se gãseascã la o distanþã corespunzãtoare de materialele

inflamabile si sa aiba izolatie sau strat de aer izolant< 
- sã aibã secþiunea internã preferabil circularã, constantã, liberã ºi

independentã<
- se recomanda sa aiba o camerã de inspecþie pentru colectarea

materialelor solide ºi a eventualului condens.

CANAL sau RACORD DE FUM> tubulatura sau element de conectare
între aparat ºi coºul pentru evacuarea substanþelor rezultate în
urma arderii<
Cerinþe tehnice CANAL (RACORD DE FUM)> 
- nu trebuie sã treacã prin locaþiile în care este interzisã instalarea de echipamente cu ardere<
- este interzisã utilizarea de tubulatura flexibila din metal sau fibrociment<
- este interzisã folosirea de elemente în contra-pantã<
- în secþiunile orizontale, trebuie sã aibã o panta ascendenta de minim de 3%< 
- lungimea portiunii orizontale trebuie sã fie minimã ºi nu mai mare de 3 m<
- numãrul de schimbãri de direcþie, fãrã racordul în T  nu trebuie sã fie mai mare de 3<
- la schimbãrile de direcþie > 90°, folosiþi maxim 2 coturi cu lungime în proiecþie orizontalã de maxim 2

m< 
- canalul de fum trebuie sã aibã o secþiune constantã ºi sã permitã recuperarea funinginii. 
TERMINAL COª DE FUM> dispozitiv amplasat în vârful coºului, menit sã faciliteze dispersia în atmosferã a
substanþelor rezultate în urma arderii. 

Cerinþe tehnice TERMINAL COª DE FUM> 
- trebuie sã aibã secþiunea egalã cu cea a coºului< 
- trebuie sã aibã secþiunea utilã nu mai micã decât dublul celei interne a coºului< 
- trebuie sã împiedice pãtrunderea ploii ºi a corpurilor strãine ºi în orice condiþii atmosferice trebuie sã

asigure evacuarea substanþelor rezultate în urma arderii< 
- trebuie sã garanteze o diluare corespunzãtoare a substanþelor rezultate în urma arderii< 
- nu trebuie sã prezinte mijloace mecanice de aspiraþie. 

Evacuarea directã a substanþelor rezultate în urma arderii trebuie sã se facã pe acoperis, fiind
interzisã evacuarea cãtre spaþii închise ( chiar în aer liber). 

Termo;emineu pe peleþi pentru încãlzire central[ model TermoGiove
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Coş de fum

Terminal de protecţie 
împotriva vântului

Priză de aer 
externă 
min. 100 cm2

Cameră de 
inspecţie

Distanţă minimă 0,2 

Racord fum
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3.5. Priza de aer
Conducta de aspirație sau priza de aer a termosemineului este 
amplasatã în partea din spate și are secțiunea circularã cu un 
diametru de 48 mm.

Aerul de combustie poate fi aspirat
•	 Din camera, atât timp cât în apropierea termosemineului 

existã o prizã de aer de perete care comunicã cu exteriorul 
având o suprafațã minimã de 100 cm2, poziționatã 
corespunzãtor, și protejatã de o grila.

•	 Sau prin conectare direct în exterior cu o tubulatura 
adecvatã având un diametru interior de 48 mm și cu o 
lungime maximã de 1,5 m.

Instalatia trebuie astfel realizata incat sã permita accesul usor pentru operațiile de întreținere 
periodica.
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6. Manualul de utilizare al automatizarii

5. Siguranţă şi riscuri
Condiţii de pericol se pot ivi în următoarele cazuri:
•	 Termosemineul automatizat se foloseşte incorect;
•	 Termosemineul este instalat de către personal necalificat;
•	 Nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.

Riscuri nepervăzute

Termosemineul automatizat pe peleţi “Breta Pellet” este construit şi fabricat în conformitate cu 
cerinţele generale de siguranţă prevăzute în legislaţiile naţionale, regionale şi Euopene. Datorita 
utilizării necorespunzătoare pot apărea următoarele riscuri:

•	 Riscuri de răspândire a focului în afară termosemineului - deschizând uşa camerei de ardere 
a termosemineului in timpul functionarii, pot cădea particule de cenusa si jar, care ar putea 
duce la un incendiu în încaperea in care este montat echipamentul. Acesta este motivul pentru 
care termosemineul trebuie întotdeauna sa funcţioneze cu uşa închisă. Uşa poate fi deschisă 
numai atunci cand echipamentul este răcit până la temperatura mediului înconjurător;

Descrierea panoului de comanda:

Număr.
1 Display
2 Scadere ("-") / sageata in jos
3 Crestere ("+") / sageata in sus
4 Alegerea treptei de putere pentru functionare
5 Pornire / oprire şi ieşire
6 Confirmare"OK"

Descrierea afisajelor 

Ecranul principal este realizat în doua variante de afisare a informaţiei-selectate de utilizator. 
•	 de baza
•	 de service/diagnosticare
Suplimentar, mesajele text se schimba în funcţie de limba selectată.

Informatiile suplimentare se folosesc pentru setarea şi verificarea termosemineului:
•	 Pornire/Oprire
•	 Setare temperatura agent termic termosemineu
•	 Setare temperatura apa calda menajera
•	 Selectare nivel putere de functionare
•	 Ceas
•	 Activare programare
•	 Verificarea starii termosemineului
•	 Meniul principal pentru setările de baza
•	 Meniul service pentru setarea parametrilor termosemineului

3. Desfiletaţi şuruburile capacului de curatare;

4. Curăţarea drumurilor de evacuare a fumului:
- scoateţi turbulatorii din drumurile de fum
- curăţaţi cu ajutorul unei perii drumurile de fum
- curăţaţi cenuşa care cade de pe drumurile de fum (o parte din cenuşă cade in camera de ardere, 
iar o parte se extrage din camera inferioara de curatare);

5. După finalizarea curatarii se monteaza capacul drumurilor de fum si capacul camerei de curatare. 
Asiguraţi-vă că şuruburile sunt strânse bine. De fiecare dată când deschideţi verificaţi garnitura 
capacelor. Dacă constataţi defecţiuni la garnituri este interzisă aprinderea termosemineului până 
la schimbarea lor.

capac inferior de curatare

•	 Riscuri de ardere ca urmare a temperaturii înalte, cauzate de procesul de ardere: 
 - camera de ardere, usa si capacele de curatare pot fi fierbinti
 - in timpul curatarii in zona gratarului si in camera de ardere poate exista jar

•	 În caz de pericol de incendiu, echipamentul trebuie oprit de la controler şi de la sursa electrică.  
Apelati la un centru service autorizat pentru reparatii. 
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1. Ecran de baza#1

Număr de 
ordine Descriere Vizualizare Explicaţie

1 Stare termosemineu
ON Stare"pornit"
OFF Stare"oprit"

2 Simbol pentru regimul de funcţionare
15 Mesaje text pentru regimul de funcţionare

2 / 15

Regim de funcţionare şi mesaje Descriere
Mesaj de text În simbol grafic

STOP  Termosemineul este oprit

PAUZA  

Termosemineul este în regim de 
aşteptare deoarece:
- temperatura setata a agentului 
termic este atinsa
- termostatul de camera a oprit 
- ACM a atins temperatura setata 
(în regim Vara)

ALLARM  /
Eroare termosemineu, amanunte 
pentru felul de alarmă sunt prezen-
tate pe ecran-alarme

ESTINZ./RESTART  Preventilare pentru repornire ter-
mosemineu

CURAT  Curatare termosemineu

2 / 15

INFIAM.  Aprindere

INFIAM2  A doua tentativa de aprindere

STABIL.  Stabilizare flacare

CALORE  Ardere

Ardere finală /
Procesul final de ardere inainte 
de a intra in faza de oprire a ter-
mosemineului

CALORE / CURAT / Curăţarea intermediara în timpul 
functionari termosemineului

3/4 Indicaţii pentru starea 
curenta a flacării  Temperatura gaze arse.

5 Temperatura gazelor 
de ardere. 120’с

Indicatii suplimentare pentru 
temperatura gazelor arse - cu 
fotocelula montata .

6 Temperatura agentului 
termic dorit in cazan 65’с

6b * ora 12:23

7

Vizualizarea funcţionării componentelor termosemineului

Puterea ventilatorului  

În caz de probleme se schimbă cu:

Şnec  

Pompa circulatie  

Rezistenta aprindere  

Curăţare  
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8

Nivelul maxim de 
putere  setat şi puter-
ea curenta de func-
tionare.
rând superior: 
- Treapta de putere 
curenta- treapta 2
rând inferior:  
- Treapta de putere 
setata- 4

9 Temperatura curenta 
a agentului termic 23’с

-temperatura
- ‘SC’ : senzor defect-scurt circuit
- ‘NO’ : senzor defect - intrerupt

11 Alarma exterioara 
este activata  

12 Temperatura apa 
calda menajera 45’с

-temperatura apa calda menajera
- ‘SC’ : senzor defect – scurt circuit
La lipsa de senzor valoare nu se 
vizualizeaza

13 Functionarea pompei 
pentru Apa Calda  

Cand lucreaza - simbolul clipeste, 
la lipsa de senzor Apa Calda nu se 
vizualizeaza

14 Stare la intrarea 
pentru termostat de 
camera

 CaldAMB

Simbol pentru termostat de cam-
era, alternativ clipeşte cu “Cald-
AMB” când termostatul de camera 
a oprit.

2. Ecran #2 – afisajul pentru pornire/oprire

Pentru pornirea/oprirea termosemineului se apasa tasta pornit/oprit, pe display este afisat mesajul 
de mai jos pentru confirmarea schimbarii starii termosemineului din ON in OFF sau invers.                    

3. Ecran#3 - parametru pentru setarea temperaturii minime de pornire a pompei.

Selectati parametrul prin apasărea tastelor “+” / “-” (B2/B3).
Apăsaţi tasta OK pentru a accesa valoarea parametrului- valoarea va începe sa clipească , cu 
tastele “+” / “-” (B2/B3) setaţi temperatura dorită şi confirmaţi cu “OK”

4. Ecran#4 – parametru pentru setare temperatura agent termic tur cazan.

Selectati parametrul prin apasărea tastelor “+” / “-” (B2/B3).
Apasati tasta OK pentru a accesa valoarea parametrului - valoarea va incepe sa clipeasca , cu 
tastele “+” / “-” (B2/B3) setati temperatura dorita si comfirmati cu “OK”

5. Ecran#5 - parametru pentru setare temperatura apa calda menajera.

Selectati parametrul prin apasărea tastelor “+” / “-” (B2/B3).
Apăsaţi tasta OK pentru a accesa valoarea parametrului - valoarea va începe sa clipească , cu 
tastele “+” / “-” (B2/B3) setati temperatura dorită şi confirmaţi cu “OK”

6. Ecran#6 - afisaj pentru verificarea functionarii corecte a termosemineului.

Poziţie 16 - Condiţii noi.
* Ţineţi apăsat tasta On/Off până în momentul în care se 
schimbă starea

Poziţie 17c –Temperatura minima de pornire a pompei

Poziţie. 17- Temperatura tur setata
Poziţie. 17a - Temperatura la care termosemineul intra in    
asteptare.
Poziţie. 17b - regim de lucru - “Vara” / “Iarnă”

Poziţie. 18- Temperatura dorită Apa Calda
Temperatura de oprire a termosemineului

* Regim de lucru ales - “Vara” / “Iarnă” 

La apăsarea tastei “OK” este vizualizată listă situaţiilor de 
urgenţă anterioare.
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MESAJE EROARE ŞI MODUL DE REZOLVARE AL ACESTORA

Descriere Cauza posibilă Rezolvare

0 FUNCŢIONAL
1 Е1 SENZOR H2O Problemă cu 

senzorul de 
temperatură 
a agentului 
termic

1. Senzor deconectat 
sau in scurt circuit.
2. Senzor defect
3. Temperaturi foarte 
ridicate sau foarte joase

1. Verificaţi integritatea 
cablului 
2. Verificaţi temperatura 
reală
3. Verificaţi senzorul şi 
schimbaţi-l dacă este 
cazul

2 
 

E2 SENZOR 
FUM 

Problemă 
cu senzorul 
pentru gaze 
arse

1. Senzorul deconectat 
sau in scurt circuit
2. Senzor defect
3. Temperaturi foarte 
ridicate sau foarte joase

1. Verificaţi integritatea 
cablului
2. Verificaţi temperatura 
reală 
3. Verificaţi senzorul şi 
schimbaţi-l dacă este 
cazul

3 Е3 APRINDERE 
NEREUŞITĂ

Aprindere 
nereuşită

1. Lipsa combustibil.
2. Gretarul de ardere 
pozitionat incorect.
3. Rezistenta aprindere 
defecta. 
4. Prea mult/puţin 
combustibil in gretar.
5. Prea mult/puţin aer
6. Parametri setaţi 
incorect

1. Incarcati buncarul cu 
peleti
2. Introduceţi corect 
gretarul de ardere
3. Verificaţi funcţionarea 
rezistentei de aprindere
4. Verificaţi cantitatea de 
combustibil  în momentul 
aprinderii
5. Verificaţi ventilatorul
6. Verificaţi parametrii

4 Е4 TEMPERATURA 
GAZE ARSE 
RIDICATA

Senzorul de 
gaze arse 
inregistreaza 
o valoare 
peste limita 
admisa 

1. Temperatura excesivă 
a fumului
2. Parametri setaţi 
incorect
3. Senzor defect
4. Placa electronica 
defecta

1. Verificati pozitia 
senzorului si curatati 
drumurile de fum
2. Verificaţi parametri de 
functionare
3. Schimbaţi senzorul
4. Schimbaţi placă

5 Е5 INTRARE 
ALARMĂ

Lipseşte 
semnalul pe 
intrare alarma 
externa, 
contactul 
deschis de 
la termostat 
supratempe-
ratura, 
termostat 
șnec sau 
presostat apă

1. Supraincalzire 
termosemineu.
2. Supraîncălzire snec
3. Lipsă apă instalație

1. Horn înfundat
2. Tub peleţi liber
3. Altă defecţiune tehnică
4. Se încarcă instalația 
peste1,4 bar

6 Е6 ALIMENTARE 
ELECTRICĂ 
230V

Alimentare 
electrică
necores-
punzătoare

1. Tensiunea de alimen-
tare sau frecventa aces-
teia necorespunzatoare.
2. UPS sau generator 
nesiunusoidal 
3. Problemă la placă 
electonica

1. Verificati ca tensiunea 
de alimentare sa aiba 
valoarea de  230V/50Hz
2. Folosiţi invertor /UPS 
cu undă sinusoidală pură 
sau generator cu +/- 5% 
posibilitate de reglaj a 
frecvenţei.
3. Schimbaţi placa

7 Е7 DISPOZITIV 
CURĂŢARE 
BLOCAT

Dispozitiv 
curăţare 
blocat (nu 
pentru toate 
sistemele)

FOLOSIREA TERMOSEMINEULUI

PORNIRE SI OPRIRE A SISTEMULUI
1.  Tineti apasata tasta ON/OFF (B5) pentru 4-5 sec (pana selectati regimul dorit).
      * va fi afisat ecran #2. 

SETAREA TEMPERATURII DE PORNIRE A POMPEI 
1. Selectati ecran #3 prin apasarea tastei “+” (B 3).
2. Apasati tasta “OK”
3. Setati valorile cu tastele “+” si “-” (B2/B3)
4. Confirmaţi setarea cu “OK”
5. Intoarceti-va la afisajul de baza , prin apasarea tastei “-” (B2).

SETAREA TEMPERATURII AGENTULUI TERMIC
6. Selectati ecran #4 prin apasarea tastei “+” (B 3).
7. Apasati tasta “OK”
8. Setati valorile cu tastele “+” si “-” (B2/B3)
9. Confirmaţi setarea cu “OK”
10. Intoarceti-va la afisajul de baza , prin apasarea tastei “-” (B2).

SETAREA TEMPERATURII  APEI CALDE MENAJERE 
1. Selectati ecran #5 prin apasare tastei “+” (B 3).
2. Apasati tasta “OK”
3. Setati valorile cu tastele “+” si “-” (B2/B3)
4. Confirmaţi setarea cu “OK”
5. Intoarceti-va la afisajul de baza , prin apasare tastei “-” (B2).
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RESETARE ALARMA 
1. Eliminati sursa de alarma 
2. Apasati tasta “OK”

7. Meniu Service
Accesati acest meniu prin apasare simultana a tastelor “+” si “-” (B2/B3).
Selectati parametrul dorit cu tastele “+” si “-” (B2/B3), comfirmati alegerea prin  “OK”, modificati 
valorile cu tastele “+” si “-” (B2/B3) si comfirmati modificarea cu “OK”, pentru iesirea din acest 
meniu selectati ‘IESIRE’ 

MENU-PRINC Descriere

0.0с

MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este - Incarcarea 
manuala de combustibil 

Apăsaţi OK pentru pornirea snecului timp 
de 10 sec

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

MENU-PRINC Descriere

100/100

MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este – Raporul 
Combustibil/Aer

Corectie raport combustibil/aer la ardere

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

MENU-PRINC Descriere
MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este - “REGIM”

Setare regimului de funcţionare - VARA/
IARNĂ, funcţionare termostat cameră, 
pompă şi protecţie antiinghet

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

MENU-PRINC Descriere
MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este – parametri service

Apăsaţi OK pentru a intra in meniul parametri 
service

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

MENU-PRINC Descriere
MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este - ieşire din meniu 
service

Apăsaţi OK pentru a parasi meniul de 
service

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15
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MENU-PRINC Descriere

RO

MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este - Limba - Romana

Schimbare limbi de afisare a textelor.

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

MENU-PRINC Descriere

001

MANUAL/SNEC   

Elementul selectat este - Cod de acces

Setare cod de acces, verificare versiune 
softwer

COMB./AER  

REGIM

PARAMETRI

IESIRE

LIMBA

COD  01-JUN15

REGIM Descriere
→ VARA    

Regimul selectat este - “VARA” . Apăsaţi 
OK pentru confirmarea regimului

Simbolul „→” indica regimul ales - în acest 
caz “VARA” .  

IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

REGIM Descriere
VARA    

Regimul selectat este - “IARNĂ” . Apăsaţi 
OK pentru confirmarea regimului selectat.

Simbolul „→” indica regimul ales - în acest 
caz “IARNĂ” .

→ IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

Setarea regimului de funcţionare a termosemineului

Asigurati-va ca selectia facuta este în conformitate cu instalaţia de încălzire. De acesta depinde 
funcţionarea corectă şi posibilitatea setării priorităţilor.
Flexibilitatea maximă se poate realiza la sistemele, realizate cu pompă separată pentru acm (P2).

Funcţionare regim “VARA” :

Funcţionarea termosemineului este urmatoarea:
•	 Temperatura de lucru a termosemineului se modifică în conformitate cu cea setata pentru apa 

calda menajera
•	 Funcţionarea termostatului de cameră este anulata.
•	 Temperatura boilerului şi temperatura termosemineului definesc condiţiile de aprindere/

stingere ale acestuia.
•	 În cazul conectarii a unei pompe pentru apa cald menajera (P2), pompa de circulaţie incalzire 

nu va fi activa in acest regim, ci functioneaza doar P2.
•	 În caz de conectare, la ieşirea pentru apa caldă menajera, a unei vane de deviatie, pompa de 

circulaţie incalzire se activează împreună cu vana de deviatie.

Funcţionare regim “IARNĂ” :

Funcţionarea termosemineului in acest regim este urmatoarea:
•	 Funcţionarea termostatului de cameră este luată în calcul pentru funcţionarea termosemineului 

Când alegeţi “APA CALDĂ + TERMOSTAT CAMERĂ” 
•	 la scăderea temperaturii apei calde sub nivelul setat, şi temperatură cazanului scazuta, 

cazanul fiind stins, o nouă aprindere va avea loc indiferent de starea termostatului de cameră.
•	 la atingerea temperaturii dorite a apei calde şi în cameră (termostat de cameră oprit) - se 

efectuează stingere, indiferent de temperatura cazanului.

Când alegeţi “STOP TERMOSTAT CAMERĂ” 
•	 funcţionarea termosemineului este controlată în funcţie de temperatura camerei (termostatul 

de cameră) şi temperatura apei din cazan.
•	 temperatura Apei calde nu are legătură cu ciclul de funcţionare a sistemului, privind aprinderea/

stingerea.
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REGIM Descriere
VARA    Regimul selectat este - “PROT.

ANTIÎNGHEŢ” Apăsaţi OK pentru a selecta 
acest regim

Setaţi „AUTO” pentru activarea functiei

Setaţi „OPR” pentru oprirea funcţiei
* Pornire (aprindere) automată a sistemului 
la detectarea temperaturii  < 5’С

→ IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

REGIM Descriere
VARA    Functia selectata este - “TERMOSTAT 

CAMERĂ”. Apăsaţi OK pentru a alege 
această funcţie

Setaţi: 
- „STOP” pentru funcţionare cu prioritate 
cu termostat cameră
-„APĂCALDĂ+” pentru funcţionare 
combinată cu boiler şi termostat cameră

→ IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

REGIM Descriere
VARA    

Functia selectata este - “IEŞIRE”
Apăsaţi OK pentru a parasi meniul

→ IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

PARAMETRI Descriere
Denumire parametru [numar] Selectati parametrul dorit cu tastele “+” 

si “-” (B2/B3) - numarul parametrului va fi 
schimbat.
Comfirmati apasand tasta  OK “B6”
Modificati VALOAREA cu tastele “+” si “-” 
(B2/B3)
Comfirmati modificarea apasand tasta OK 
“B6”
Pentru IESIRE apăsaţi tasta “B5” 

VALOARE

REGIM Descriere
VARA    Selectati modul de preparare acm - 

“Alegerea tipului sistemului pentru Apă 
Caldă” .Apăsaţi OK pentru a alege această 
funcţie
       – funcţia aleasă

Setaţi :
- „P2” apa calda menajera se realizeaza cu 
a doua pompa (P1 pentru încălzire şi P2 
pentru Apă Caldă)
→       →  apa calda menjera se realizeaza 
cu vana de deviatie.

→ IARNĂ

AUTO PROTECŢIE 
ÎNGHEŢARE

STOP TERM CAMERĂ

→       → ACM= P2/ 

IESIRE

* Setează funcţionarea sistemului în combinaţie între termostat cameră şi boiler

Notă: vezi funcţionarea în regim „IARNĂ”

Notă:
- În caz de setare a unei pompe separate (P2) pentru apa caldă, pompa de circulaţie incalzire se 
activează independent de cea pentru apa calda menaajera.
- În caz de setare, pentru apa caldă, a unei vane de deviatie (      ) pompa de circulaţie incalzire 
se activează împreună cu vana de deviatie. 

8. Parametri de service

Tabel cu parametri

Nr. Denumire parametru Descriere Setare din 
fabrica

0 POMPA START T. Temperatura de pornire a pompei de 
circulaţie

Min [40°C]

1 T.max Temperatura de tur setata [60°C]

2 Start snec alimentare Timp de alimentare iniţial cu peleţi (1’15) – 1 min si 
15 sec.

3 Start Timp Max Timp total pentru aprindere [7’00] – 7 minute
4 Start vent. Putere ventilator în faza de aprindere [41%]

5 Start flacără Temperatura fum pentru detectarea 
flacarii (peste valoare) 

[55°C]

6 Stab. Snec ON Functionare snec in faza de stabilizare [0’01.0]– 1 sec.
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7 Stab. Snec  OFF Timpul de pauza al snecului in faza de 
stabilizare

[0’15] – 15 sec.

8 Durata Stab. Flacare Durata totala faza stabilizare flacare  [4’00] – 4 min.
9 Stab. Vent. Putere ventilator în faza de stabilizare [41%]

10 Ciclu Snec- Heat Ciclu functionare snec in Treptele de 
putere

[12’00]– 12 sec

11 Snec ON. 1-Heat Functionare snec ON in treapta 1 [001,8] – 1.8 sec, 
12 Snec ON. 3-Heat Functionare snec ON in treapta 3 [003,5] – 3,5 sec, 
13 Snec ON. 5-Heat Functionare snec ON in treapta 5 [004,5] – 4.5 sec

14 Ardere-Flacără Flacără în regim "Ardere" (peste 
valoare)

200°C

15 Vent. 1-Heat Putere ventilator treapta 1 [40%
16 Vent. 3-Heat Putere ventilator treapta 3 [42%] 
17 Vent. 5-Heat Putere ventilator treapta 5 [44%] 
18 Oprire-MAX timp Timpul maxim pentru oprire [8’00] – 8 min 00 

19 Temp oprire Temperatura de oprire a 
termosemineului (sub valoare) 

[53°C]

20 AUTO RESTART Perioadă pentru restart automat (pe 0 
funcţia este oprită)

0h 00

21 Perioada Auto Curatare Perioadă de timp pentru curăţarea 
automată în timpul arderii

0h20 – 20 minute

22 Durata AUTO Curăţare Durata  pentru curăţarea automată în 
timpul arderii

0’10 – 10 sec

23 Mode Parametru sistem, nu modificati NU MODIFICATI 0

24 TIP SISTEM Setare sistem,nu modificati NU MODIFICATI 
SISTEM TIP 

25 Parola Parola acces 69

26 T.MAX=T.SET+T.STOP Diferenta de temperatura pentru oprirea 
termosemineului

5

27 dT.MOD- Т.MAX Diferenţa de temperatură pentru 
inceperea modularii puterii.

5

28
MOD TERM CAMERĂ Setarea funcţionării termostatului de 

cameră şi  întârzierea în răspunsul 
termostatului de cameră.

TANK+AMB.T
PAUZA=0 m

29 Par. A nu se modifica 5

30

F-REG Funcţionare pe impuls a ventilatorului 
la aprindere - secunde în perioadă,  
la 0,01c (setaţi pe 250 pentru a opri 
funcţionarea in impuls)

250

31 T.MAX APĂ CALDĂ 
MENAJERA.

Temperatura maximă în boiler pentru 
Apă caldă menajera

[45°C]

32 MAXIM KW Nivel maxim putere 5
33 Putere Vent.CURĂŢIRE. Puterea ventilatorului în faza curatare 45%

Notă:
1.Este necesar a fi setat regimul de operare la conectarea termostatului de cameră în conformi-
tate cu modul de operare a sistemului dorit.
- Nu se foloseşte (NOT USED)
- Controlează funcţionarea cazanului (Cazan STOP) - dacă nu are comanda de la termostat  - 
cazanul se stinge
- Controlează funcţionarea pompei de circulaţie (Apă Caldă+Term. cameră) - dacă decupleaza 
si dacă sunt 2 pompe – opreste pompa de circulatie incalzire.

Setări sistem - parametru  24

PARAMETER [24] AMB: - Termostatul de cameră funcţionează:
- OFF – permite stingere
- P1    – activează nivel 1TIP SISTEM

AMB: OFF/P1 TMAX: OFF/P1
APPL: H2O/AIR SENZ: PHO/FLX TMAX: - Acţiune după trecerea TMAX

- OFF – se stinge
- P1    – funcţionează  nivel 1 până ajunge 95’C

EFF.  : NON/FLX SYST: 000...007
EXT: : NON/EB2R1T/EB7/2C

APPL: Aplicare - APĂ/AER

-   H2O – sistemul este pe apă

-   AER – sistemul este pe aer

SENZ:  - senzor principal pentru urmărirea arderii

 - PHO – senzor fotoelectric (tipic pentru arzător)

 - FLX – senzor fum (tipic pentru şemineu)  

34 Cenuşă timp S Timp de funcţionare a sistemului de 
scoatere a cenuşii – neimplementat

0m 00

35 CENUŞĂ PERIOADĂ Perioadă de funcţionare a sistemului de 
scoatere a cenuşii - neimplementat

0h 00

36 Par. Sistem, a nu se modifica 100

37 T. FUM  EFICIENŢĂ Temperatură fumului pentru măsurarea 
eficienţei.Neutilizabil

223

38 ACTUATOR Timp de mişcare actuator  - dacă este 
prezent

0 m 00

39
Par. Sistem, a nu se modifica T-CORRSENZA

H2O: + 00 32
DHW: + 00 30

40 EXT: Modul de expansiune ales - numai 
pentru EasyPel

EXT: -NO-
P00: \FAN2% i=0

41 Timp Timpul rămas ciclului curent 0m 00
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Termoseminee pe peleți

9. Scheme hidraulice de principiu 10. Schema Electrica

Circuit 
încălzire

Termostat
de ambient

Boiler
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Pompă 
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cu acumulare

Senzor
temp.
fum

Ventil termic
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Vană deviatoare
cu 3 căi

Vas de 
expansiune

1 Termostat supratemperatura cazan
2 Termostat snek
3 Presostat apă

Alimentare 220V

Ventilator

Șnek

Pompă cazan

Rezistență aprindere

Senzor
cazan

Termostat
ambient

Senzor 
a.c.m.

Senzor fum

Presostat 
aer

Ieșire a.c.m
.

Intrare

Tahom
etru 

ventilator

A
larm

ă E
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FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în 
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm 
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a 
prejudicia caracteristicile esențiale.


